
کردن  خاموشاگر زنگ و فن در حالت عادي عملکرد دارد ولی با 

مجددا فعال  FLC خاموش شدنقطع می شود و پس از  0/1کلید 

  میشود، با انجام اصلاحات زیر می توان مشکل را حل کرد

  

بالاي برد اصلی باز  12+سیم قرمز چراغ اضطراري را از ترمینال  .1

 کنید 

 (LMP)سیم مربوط به چراغ اضطراري که از جعبه رویزیون آمده  .2

 به این سیم متصل کنید در خارج از برد را 

 12+یک سیم گرفته و به ترمینال ) +BAT(از قطب مثبت باطري  .3

 برد اصلی متصل کنید


